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Программа
проведения проверки готовности 

Мишелевского муниципального образования 
к отопительному сезону 2026-2027 годов

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 
(далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем 
проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло 
сетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки, 
которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, 
установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее- правила), в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Проверка осуществляется в отнощении теплоснабжающих компаний, 
организаций по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферы, а 
также потребителей тепловой энергии в соответетвии с правилами.

4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом 
до 10 сентября, теплоснабжающих и тепло сетевых организаций до 20 октября.

5. Объекты, подлежащие проверке:
5.1. Теплоснабжающая организация: ООО ТК «Белая», ЖКС № 12 филиала ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС
5.2. Организация по управлению жилищным фондом и оказывающие коммунальные 

услуги: ООО «Усольчанка».
5.3. Объекты образовательной и социальной сферы: дошкольные и 

общеобразовательные учреждения.
6. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих 

организаций. В целях обеепечения готовноети к отоцительному периоду теплоснабжающие 
организации и теплосетевые организации обязаны:

1) Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о 
теплоснабжении.

2) Выполнить требования установленные статьей 2 пунктом 9 Правил обеспечения 
готовности к отопительному Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 
2024 г. N 2234

7. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой 
энергии, управляющих компаний, МКД с выбором способа управления обязаны

1) Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 
Федерального закона о теплоснабжении



2) Выполнить требования, установленные статьей 2 пунктом 11 Правил обеспечения 
готовности к отопительному Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 
2024 г. N 2234

8Лроведение оценки готовности
В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку 

готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения 
готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения 
требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 согласно графика 
проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027гг., приведенному в 
приложении 1 к настоящей Программе.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов 
проверки.

8.1. В отнощении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их 
уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании 
значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности 
определяется расчетным способом с точностъю до 2 знака после запятой в соответствии с 
формулами, установленнъши в оценочных листах. Уровенъ готовности лиц, указанных в 
пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение 
индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

8.2. По резулътатам расчета индекса готовности устанавливается:
- уровенъ готовности «Не готов» — если индекс готовности менъще 0,8;
- уровенъ готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и 

больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.
8.2.1. Для лиц, указанных в п. 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, в случае если 

балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, 
то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, 
тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 
Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и 
плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 
(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10
Правил № 115 нормативно-технического документа по организации
ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и

подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке 
качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному 
периоду).

8.2.2. Для лиц, указанных в п. 1.3.4-1.3.6 настоящего Порядка, в случае если 
балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, 
то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. 
пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой 
энергии и (или) теплоноеителя (в том числе тепловых и гидравличееких режимов) 
оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11,5.2. пункта 11 Правил



обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и 

плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в
л границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая 

трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и 
внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к 
отопительному периоду).

- 8.2.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту 
теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не 
применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение 
показателя в оценочных листах принимается равным 1.

9. Действия при не устранении замечаний.
9.1. В случае не устранения замечаний лицами, указанными в п. 1.3.1-1.3.3
настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта

передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального 
государственного надзора в области промьшленной безопасности, федеральным органам 
исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной 
охраны, внещней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями). ,

9.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными в п. 1.3.4-1.3.6 настоящего 
Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со для подписания акта передает данные 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных 
отношений, осуществляющим регионалъный государственный надзор.

10. Результаты проведения оценки обеспечения готовности объектов к 
отопителъному периоду.

10.1. По резулътатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к 
отопителъному периоду комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к 
отопителъному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 2 к 
настоящей Программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к 
отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к 
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, 
утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 
№ 2234 (далее - Порядок).

10.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному 
периоду комиссия руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области.

10.3. Акт оценки готовности, паспорт обеспечения готовности к отопительному 
периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 7 к 
настоящей Программе, и подписываются председателем комиссии.



График
проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, 

управляющих компаний, теплоснабжающих, теплосетевых организапий 
к отопительному периоду 2026-2027гг.

Наименование

организапии
Адрес Срок проведения 

проверки*
Потребители тепловой энергии

Объекты учреждений образования

МБОУ Мишелевская СОШ №19

15.07.2026-09.09.2026Г.
МБОУ С О Ш № 20
МБОУ Хайтинская OOIII
Объекты дошкольных учреждений (детские сады)
МБДОУ д/с № 5

15.07.2026-07.09.2026Г.МБДОУ д/сад № 15
Объекты учреждений спорта, культуры и искусства

МБУДО ДШИ 
р.п. Мишелевка

15.07.2026-07.09.2026Г.

МБУДО ДШИ п. Усолье-7
МБУДО ДЮСШ
РЦТТ п.Мишелевка
Объекты учреждений здравоохранения
ОГБУЗ «Усольская городская 
больница» Мишелевская 
участковая больница 15.07.2026-07.09.2026Г.
Управляющие компании
ООО «Усольчанка»
МКДр.п. Мишелевка:
ул. Лесная 6 
ул. Лесная 8 
ул. Лесная 13 
ул. Лесная 15 
ул. Лесная 17 
ул. Лесная 19 
ул. Молодежная 2 
ул. Молодежная 10 
ул. Гайдара 21 
yjfc Сибирская 2 
ул. Маяковского 20 
ул. Щорса 8в 
ул. Щорса 8г

МКДп. Усолье-7:
ул. Лесная 2 
ул. Лесная 3 
ул. Лесная 4 
ул. Лесная 5 
ул. Лесная 6 
ул. Лесная 7_________ 15.07.2026-07.09.2026Г.



ул. Лесная 8 
ул. Лесная 9 
ул. Лесная 10 
ул. Лесная 11 
ул. Лесная 12 
ул. Лесная 13

МКД с непосредственным способом управления

Председатель совета 
многоквартирного дома (ч. 1 ст. 164 
ЖКРФ^ 15 .07 .2 0 2 6 -0 7 .0 9 .2 0 2 6 Г .

Теплоснабжающие, теплосетевые организации
ООО ТК «Белая» 
Центральная котельная р.п. 
Мишелевка
Котельная уч. сан.Таежный 
Тепловые сети

2 0 .0 8 .2 0 2 6 -2 0 Л 0 .2 0 2 6 Г .
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России 
(по ВКС) ЖКС№ 12 
Котельная инв.№ 64 
Тепловые сети

0 5 .0 8 .2 0 2 6 -0 5 .0 9 .2 0 2 6 Г
* Возможны изменения сроков проведения проверок.


